	Harðviðarval ehf.,
Eggert Gottskálksson
Krókhálsi 4
110 Reykjavík 
	Reykjavík  23. júní 2005 
Tilvísun 2005020033/7.22/GG/--






Efni: Prüm  FS-45-1 samþykkt sem EI 30 eldvarnarhurð. 

Brunamálastofnun hefur yfirfarið innsend gögn um Prüm eldvarnarhurðir sem eru prófaðar í Þýzkalandi eftir staðlinum DIN 4102 sem T30-1 hurð. Vottorð Z-6.16-1750 frá Deutsches Institut für Bautechnik dags. 10. september 2002. Hurðarblaðið er úr spónaplötu (í einu lagi eða þremur) sem lögð er MDF plötum og spæni.  Karmar eru ýmist úr stáli eða tré. Undir hurðina getur verið allt að 5 mm bil. Læsing er úr stáli og lamir eru þrennar úr stáli. 



Brunamálastofnun samþykkir hurðina sem EI 30 enda sé allur frágangur og uppsetning í fullu samræmi við þann frágang sem fram kemur í ofangreindu vottorði og leiðbeiningum Brunamálastofnunar nr. 153.BR1 Með lokunarbúnaði samkvæmt EN 1154 má nota hurðina sem EI 30C. 

Viðurkenningin er gerð með vísan til 25. gr. laga nr. 75/2000 og gildir til 31.12.2009 
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